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Zasilanie wentylatoréw dachowych wykona¢
przewodem kabelkowym YDY 3 x 2,5mm? pod tynk
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zgodnie z normg PN - 86/E - 05003/01,02
oraz zgodnie z opisem technicznym

2. Rezystancja uziomu otokowego R30

3. Wszystkie potaczenia wykonaé przez spawanie
i zabezpieczy¢ przed korozjg

T Fe/Zn 25 x 4mm T
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RS. 9120mm T —_—— RD. 150mm Zlacze kontrolne
1. Fe/Zn 25 x 4mm 1
1. Instalacje odgromowa nalezy wykonaé 4. Wszystkie elementy budowlane wystajace

ponad dach nalezy:
- hieprzewodzgce wyposazy¢ w zwody poziome
i pionowe, ktére polgczyé z siatkg zwodéw dachu
- metalowe elementy potaczyé najblizszym zwodem

5. Uziom otokowy w ziemi nalezy potaczy¢ z metalowymi
rurami wchodzgcymi do obiektu.
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